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PLAN DE PROPOSITIONS D'AMELIORATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT 
 

DOMAINE NATURE MESURES A PRENDRE ECHEANCE 

INCENDIE 

 COMPORTEMENT 
AU FEU DES 
BÄTIMENTS 

 Remise en état des exutoires de fumées et de l'alimentation 
en air comprimé pour la fermeture de ceux concernés 
constatés défectueux suite à la visite de contrôle du 
11/03/2019. 

2019-2020 

 PROTECTION 
INCENDIE DU 
SITE 

 Réalisation d'une consigne en cas d'incendie intégrant la 
mise en sécurité du site (coupure gaz et électricité) et le 
confinement des eaux d'extinction. 

 Confinement des eaux d'extinction en cas d'incendie :  
o EXPEDITION : équipements des accès avec des 

barrières de confinement amovibles manuelles de 25 cm 
minimum de haut pour confiner les eaux dans le bâtiment 
et de 2 obturateurs d'EP de 300 mm 

o PRODUCTION : équipements des accès avec des 
barrières de confinement amovibles manuelles de 15 cm 
minimum de haut pour confiner les eaux dans le bâtiment 
et de 2 obturateurs d'EP de 500 mm 

 Contact avec le SDIS afin d'étudier la possibilité de puiser 
dans la Marne  

 Mise en place des détecteurs de fumées autonomes autour 
des séchoirs (principale source potentielle d'incendie) et 
équipement des postes de travail des séchoirs d'une alarme 
de type 4 pour alerter les personnels en cas d'incendie. 

2019 
 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 
 

2019 

 Moyens de 
protection 
incendie 

 Remise en état des RIA constatés défectueux suite à la 
visite de contrôle du 12/03/2019. 2019 - 2020 

 Circuit 
d'évacuation en 
cas d'incendie 

 Remise en état des BAES constatés défectueux suite à la 
visite de contrôle du 12/03/2019 et nécessaires à 
l'évacuation du personnel selon le plan d'évacuation. 

2019 - 2020 

 Installations 
électriques 

 Mise en conformité des installations électriques suite aux 
vérifications périodiques réalisées le 22/03/189 et du 
26/03/19 au 28/03/2019. 

2019 - 2020 
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DOMAINE NATURE MESURES A PRENDRE ECHEANCE 

INCENDIE ET 
EXPLOSION 

 FOUDRE 
 Réalisation des travaux préconisés par l'étude technique 

foudre jointe en ANNEXE 13 concernant les infrastructures 
exploitées sur le site  

/ 

IMPACT 
 REJET EAUX 

PLUVIALES 

 Demande à la mairie pour la réalisation d'une convention 
pour autoriser le rejet des eaux pluviales dans le réseau 
collectif de la zone industrielle. 

 Demande de surpression de la servitude réseau. 

2019 

 


