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R01 : (+94.34)

se raccorder au réseau

d'égouts existant

Ø300 mm (53 l/s)
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x : +93.29

R06 : (+94.28)

se raccorder au réseau
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x : +93.23

Ø300 mm à 0.2% - 53 l/s - 17 m →

séparateur à hydrocarbures
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U14 : +94.35

nouveau raccordement

évacuation des eaux grises

a : +93.00

x : +92.98

RT1 : +95.24

a : +94.13

b : +94.13

c : +94.13

x : +94.13
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x : +94.24

RT3 : +95.24

a : +94.41
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x : +94.41

RT4 : +95.24
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Tube d'attente pour les

câbles d'alimentation

et de commande de la

séparateur à hydrocarbures
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x : +95.00
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x : +94.81
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débourbeur 5.000 l.

← Ø500 mm -  11 m

← Ø500 mm -  6 m

fosse septique
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fosse septique

separateur d'hydrocarbure
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Raccordement existant eaux usees

aux egouts publics

+12.20 m

Raccordement existant pour les

eaux pluviales à l'égout public

+12.20 m
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Tuyau d'eau d'extinction à briser
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LÉGENDE DE L'ÉGOUT EXISTANT

les tuyaux de drainage existants pour les eaux de pluie

provenant des toits

les tuyaux de drainage existants pour les eaux de pluie

provenant des voiries

les canalisations d'eaux usées existantes

des tuyaux de décharge déconnectés du trop-plein

du bassin tampon existant

Ø600 mm à 0.14% - béton - 16 m →

Ø600 mm à 0.14% - béton - 16 m →

Ø200 mm à 0.21% - pvc - 16 m →

← Ø250 mm à 0.09% - pvc - 16 m - déconnecté

LÉGENDE DES ÉGOUTS

tuyau d'eau existant

nouveau tuyau d'eau

nouveau tuyau d'évacuation des eaux pluviales

(voiries)

avaloir

nouveau tuyau d'évacuation des eaux pluviales

(toitures)

tuyau de drainage des eaux usées grises

tuyau de drainage des eaux usées noires

bassin d'incendie

bassin de confinement

limite des travaux

limites de la propriété

av.

valve

LÉGENDE DU NOUVEAU REVÊTEMENT ROUTIER

nouveau revêtement en asphalte

nouvelle chaussée en béton armé

nouveau pavage en pierre concassée

nouveau pavage en dalles de gazon en béton

(semé d'herbe)

nouveaux pavés en béton

LÉGENDE POUR LES POMPIERS

aire de stationnement des engins de services d'incendie

aire de mise en station des moyens aeriens

poteau d'incendie existante

poteau d'incendie nouveau

bassin de rétention en béton

bassin d'incendie

P.I.

P.I.
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LÉGENDE DU NOUVEAU REVÊTEMENT ROUTIER

nouveau revêtement en asphalte

nouvelle chaussée en béton armé

nouveau pavage en pierre concassée
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