PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR TOUT AMENAGEMENT ET TRAVAUX

DE TENSION SUPERIEURE A 50 000 VOLTS

Le projet d’aménagement et travaux doivent respecter I’Arrété Technigue Interministériel du 17 mai
2001 :

Tout projet d’aménagement aux abord d’une ligne électrique doit respecter les distances imposées par cet
arrété. Les distances a respecter dépendent du niveau de tension de la ligne électrique et de la nature des
obstacles concernés.

Les entreprises devront respecter :

> Avant les travaux : Le décret n554-19 3 38 du 5 oc tobre 2011

> Nous vous rappelons que la réglementation relative & la sécurité des réseaux prévue par le Code de
FEnvironnement (Livre V — Titre V — Chapitre V) doit étre respectée préalablement a I'exécution de
travaux. Les articles R.554-24 et R.554-25 de ce code imposent notamment que I'exécutant de travaux
consulte le guichet unique (Www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d’obtenir la liste et les
coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par 'emprise des travaux et qu'il
adresse, a ces exploitants, une déclaration d'intention de commencement de travaux.

»> Durant les travaux : Le droit du travail : 4éme partie, Livre V, Titre Ill, Chapitre IV, Section 12, a
partir de l'article R4534-107

Voir annexe jointe a ce courrier
Recommandations :

RTE recommande la prise en compte d’'une zone d’évolution complémentaire de 2 métres afin de permettre
lacces aux terrasses et toitures de fagon permanente et dans le respect des exigences du droit du travail. Ceci
afin d’éviter de devoir mettre hors tension une ligne de transport d'énergie d’intérét général pour la réalisation
de travaux particuliers.

Ces dispositions sont représentées en page 3.

Quelles références pour le calcul des distances ? :

Les distances imposées ci-dessus doivent étre prises en compte dans les positions les plus pénalisantes des
cébles électriques :

> Position verticale la plus basse du céble sous l'effet de la température
» Position latérale la plus importante induite par le balancement du céble sous I'effet du vent
A partir des caractéristiques de son ouvrage et du projet, RTE :
» Vérifie le bon respect des distances définies ci-dessus en situation finale
> Indique la zone de sécurité a respecter en vertical et latéral au regard des exigences du droit du travail.

RTE doit étre consulté pour tout projet d’'aménagement aux abords des ouvrages électriques de tension
supérieure ou égale a 50 000 Volts, en étant destinataire des piéces permettant I'instruction du projet par les
services de I'état (permis de constuire, autorisation de lotir, déclaration de travaux...).
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Prescriptions techniques relatives aux aménagements dans I’environnement des ouvrages
électriques.

Accessibilité des ouvrages électriques :

Tout pyldne implanté dans I'emprise d’un projet ou a proximité de celui-ci doit rester accessible en permanence
aux personnels d’intervention ainsi qu’a leurs véhicules, suivant les modalités résultant des servitudes légales
de la loi du 15 juin 1906 et des textes subséquents.

Aucun terrassement ne doit étre effectué a moins de 35 métres des pieds du support sans accord
préalable de RTE. Le cas échéant, le talutage devra étre effectué dans les régles de I'art et de maniére a
maintenir la stabilité des massifs du support et leur résistance initiale.

Cas particulier des antennes.totem et candélabres :

Les normes qui définissent les conditions d'installation des antennes et candelabres imposent notamment que
la distance entre la partie la plus saillante de I'antenne ou du candélabre et le conducteur le plus proche soit
d’au moins 5 métres et gu’en cas de chute de I'antenne ou du candelabre, cette distance soit respectée.

Plantations :

RTE est tenu de garantir le respect des distances de sécurité entre la végétation et 'ouvrage électrique.Aucune
végétation ne doit jamais engager les distances de sécurité représentées sur le plan joint. Le respect de cette
distance de sécurité affranchira le propriétaire des contraintes et colts générés par la coupe périodique de la
végétation aux abords des lignes électriques. En cas de non respect des distances prescrites, les travaux
seraient confiés a une entreprise spécialisée, mandatée par RTE, aux frais du propriétaire.

Clotures :

Afin d’éviter le phénoméne d’induction, toute cldture métallique devra étre mise a la terre. Cette cldture devra
étre implantée au minimum a 5 métres des pieds des supports ou le cas échéant devra étre isolée dans cette
zZone.

Canalisations :

Tout projet de canalisation métalliqgue parralléle & la ligne électrique ou situé & une distance inférieure a 30
meétres des pieds d’'un support nous sera soumis pour étude. L’'emploi de matériaux isolants (PVC ou similaire)
est alors fortement recommandé.

Piscine en plein air :

L’implantation de piscines en plein air est soumise & une réglementation particuliére en terme de distance a
respecter par rapport aux supports de lignes aériennes. RTE devra étre impérativement consulté
préalablement.

Concernant les dispositions particuliéres :

» Le gabarit de 8 meétres pour le passage de véhicules sous I'ouvrage électrique sera a respecter.

» Limplantation de mats d’éclairage et de plantations devront respectées la distance de sécurité verticale
+ la zone d’'évolution (voir extrajt de profil en long).

> Pour les entreprises intervenantes, RTE peut intervenir lors de la premiére réunion de chantier afin de
rappeler les régles de sécurité aux abords de I'ouvrage électrique.
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NOTA IMPORTANT :

Nous vous demandons de prendre toutes les dispositions nécessaires au bon respect des distances imposées,
y compris en phase travaux. Si la distance de 5 métres n'était pas respectée, la consignation de I'ouvrage ou
la mise a disposition d’'un surveillant électrique serait indispensable et contraignante a la fois pour RTE et le
Maitre d’Oeuvre. De plus, un certain nombre de dispositions doivent alors &tre mise en ceuvre.

Le cas écheéant, vous voudrez bien en avertir RTE au plus t6t a I'adresse indiquée ci-dessous afin de convenir
des modalités de réalisation (dispositions techniques, possibilités de consignation, calendrier, prise en charge
financiére...).

Si une consignation de la ligne électrique s’avérait nécessaire, RTE doit en étre informé a minima 3 mois avant
le début souhaité des travaux afin d’étudier Fimpact sur le réseau et donc la faisabilité de la coupure. Certains
ouvrages présentent un caractére stratégique pour I'équilibre du réseau électrique et I'alimentation des postes :
ils ne peuvent &tre consignés qu’a certaines périodes de I'année et sur des durées trés courtes. Tout accord sur
une date de consignation peut également é&tre remis en cause au dernier moment en fonction des contraintes
du réseau ou aléas climatiques.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :

RTE — GMR Champagne-Ardenne
Service Environnement Tiers
Impasse de la Chaufferie - BP246
51059 REIMS Cedex

t 0326055330
rte-cm-lil-gmr-ca-envi-tiers@rte-france.com
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