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PLAN DESENFUMAGE
16/09/2022

-/-

Bandes revêtement incombustible (5m)

Distance des exutoires et lanternaux par
rapport à la paroi séparative (7m)

Boîtiers de  commande désenfumage

Ecran de cantonnement

Exutoire 3x2m  : SUE= 4.56 m²

Eclairage

PI
Poteau incendie


	Feuilles et vues
	PLAN DESENFUMAGE


