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HTA

HTA

SSI

HTA

AEP AEP AEP AEP

EU

ECL

SSI
SSI

ERDF HTA Souterrain

ERDF HTA Aérien

ERDF BT Souterrain

ERDF BT Torsadé

Télécom conduite enrobée

Telecom Artère en pleine terre

Incendie

Ligne HT

Courants Forts  3TPC Ø160

Courants Faibles  8TPC Ø56/60

RESEAUX PROJETES

RESEAUX EXISTANTS

AEP Ø 200

Eaux usées / Eaux Vannes Ø 150-200-400

Eclairage + vidéosurveillance (2TPC Ø63 + cuivre nu)

Chambre de tirage K2C/K3C avec tampon D400Kn

P.I. (120m3/h) raccordé sur réseau sous pression Ø200

Réserve incendie 120m3

(alimenté par réseau public)

P.I. d'aspiration (60m3/h) raccordé sur réserve 120m3

Vanne

alimentée par réseau AEP

Réseau Orange

AEP Eau potable

AEP

AEP Vanne

ECL

ECL Borne basse

BT

CFA

PLATE-FORME BÂTIMENT

LEGENDE

VOIRIE VL

VOIRIE PL

BORDURE T3

BORDURE P1

CANIVEAU CS1

VOLIGE METALLIQUE

PAVES FIL D'EAU BETON 16x24x14

GALETS EN PIED DE FACADE

PENTE PROJETEE

ESPACE VERTS

DALLAGE BETON

ALTITUDE PROJETEE

RESEAUX EP VOIRIE

RESEAUX EP BATIMENT

EU

EU

RESEAUX EU

RESEAUX EU LAVAGE

P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1

CS1

1.0%

100.00

P.HP.B POINTS HAUT - POINTS BAS

MURET EN L HAUTEUR 40CM AVEC
CANIVEAUX CS1

EP

EP

T2



Annexe 5 : Abords du projet 

 

 

 


