
ÉOLIENNE T2 ÉOLIENNE T5ÉOLIENNE T3ÉOLIENNE T1 ÉOLIENNE T4 ÉOLIENNE T6

Poste de livraison 1 Poste de livraison 2

câble 3x1x95 mm²
Alu Longueur 642 ml (indicatif)

TENERGIE DEVELOPPEMENT 

câble 3x1x95 mm²
Alu Longueur 141 ml (indicatif)

câble 3x1x95 mm²
Alu Longueur 469 ml (indicatif)

câble 3x1x95 mm²
Alu Longueur 384.5 ml (indicatif)

câble 3x1x95 mm²
Alu Longueur 506 ml (indicatif)

câble 3x1x95 mm²
Alu Longueur 122.5 ml (indicatif)

Schéma unifilaire indicatif des postes de livraison et du raccordement inter-éolien

Date: 10/10/2019 Parc Éolien de la Moivre

Arrivée
ENEDIS

Comptage ENEDIS Disjoncteur Protection générale Départ filtre Arrivée filtre Départ transfo 
auxiliaires 

Arrivée 
Éolienne T2

Arrivée 
Éolienne T3

Arrivée
ENEDIS

Comptage ENEDIS Disjoncteur Protection générale Départ filtre Arrivée filtre Départ transfo 
auxiliaires 

Arrivée 
Éolienne T5

Arrivée 
Éolienne T6


